
客席ワゴン
客席ワゴン 客席ワゴン

舞台前室

舞台スタッフ室

備品庫・器具庫

CL

舞台広さ
 
　間口　１８ｍ１４０
　　　　（≒１０間）
　奥行　１８ｍ７７０
　　　　（≒１０間２尺）
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２０１４年９月現在

オペラカーテン

バトン １　暗転幕
バトン ２
バトン ３　第１文字幕
バトン ４　第１袖幕
ＢＬ 1

ＳＬ 1
バトン ５
バトン ６
バトン ７
バトン ８　第２文字幕
バトン ９　第２袖幕
BL 2・スクリーン

SL 2
バトン １０
バトン １１
バトン １２

バトン １３　第３文字幕
バトン １４　中割幕

SL 3
BL 3

バトン １５
バトン １６
バトン １７
バトン １８
バトン １９　第４文字幕
バトン ２０　第３袖幕
SL 4
バトン ２１
バトン ２２
バトン ２３
バトン ２４
バトン ２５　第５文字幕
バトン ２６　第４袖幕
SL 5
バトン ２７
バトン ２８
 バトン ２９　第６文字幕
バトン ３０　第５袖幕
UHL

バトン ３１

バトン ３２
バトン ３３　大黒幕
バトン ３４　ホリゾント幕

ＰＳＬ

SP

M

SP

M

M

M

SP

M

SP

M

M

M

下手袖コンセント盤 上手袖コンセント盤

ITV架

中継車分電盤

大ホール音響持込盤

中継車盤

ＳＣ下　１～４

ＳＣ下　５～７

ＳＣ下　８～１０

ＳＣ下　１１～１３

ＳＣ下　１４～１６

ＳＣ下　１７～１９

ＳＣ下　２０～２２

ＬＨ下　　１～２

ＬＨ下　３～４

１直ＳＣ下　１

１直ＳＣ下　２

１直ＳＣ下　３

１直ＳＣ下　４

ＳＣ上　１～４

ＳＣ上　５～７

ＳＣ上　８～１０

ＳＣ上　１１～１３

ＳＣ上　１４～１６

ＳＣ上　１７～１９

ＳＣ上　２０～２２

ＬＨ上　　１～２

ＬＨ上　３～４

１直ＳＣ上　１

１直ＳＣ上　２

１直ＳＣ上　３

１直ＳＣ上　４

後Ｃ　７～８１直後Ｃ　３後Ｃ　５～６１直後Ｃ　２後Ｃ　３～４１直後Ｃ　１後Ｃ　１～２

持込照明機器電源盤（下手）
三相４線　９０ＫＶＡ
単相３線　６０ＫＶＡ

持込照明機器電源盤（下手）
三相４線　９０ＫＶＡ
単相３線　６０ＫＶＡ

舞台袖イーサネットコネクタ盤（下手）

舞台袖イーサネットコネクタ盤（上手）

操作卓接続箱

舞台機構操作卓、接続箱

松羽目
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